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A homlokzati hőszigetelő rendszerek

Magyarországon évente 12-13.000.000 m2 kerül beépítésre

https://www.detail.de/artikel/forschungsprojekt-zum-wdvs-recycling-gestartet-9764/
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Mi kell ahhoz, hogy...

Gyártói ajánlások
aŀƎȅŀǊ ;ǇƝǘǃƪŞƳƛŀ Şǎ 
±ŀƪƻƭŀǘǎȊǀǾŜǘǎŞƎ όMÉVSZ)

http://mevsz.org

мΦύ aǼǎȊŀƪƛ ƛǊłƴȅŜƭǾ
нΦύ YƛǾƛǘŜƭŜȊŞǎƛ ƛǊłƴȅŜƭǾ

tűzvédelmileg megfelelő hőszigetelő rendszert tervezzünk/építsünk?

Nemzeti Műszaki Értékelés
(NMÉ)

30/2019. (VII. 26.) BM rendelet 

az OTSZmódosításáról
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ƴGyártói (vagy MÉVSZ) ajánlások 

ƴNMÉ (Tűzvédelmi osztály + tűzterjedési határérték)

ƴÉMI szakintézeti állásfoglalás

ƴjogszabály: OTSZ (+ TvMI)

ƴOKF eltérési engedély
egyre 

„erősebbek”!

A szabályozások hierarchiája:
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Az NMÉ szükségessége…

a hazai tűzvédelmi szabályozások egyediek

mindenképpen szükséges tűzvédelmi minősítés

ETA önmagában nem elegendő

NMÉ szükséges

NMÉ alapján teljesítmény-nyilatkozat

NMÉ: Nemzeti Műszaki Értékelés (2013.06.30-)
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Hőszigetelő rendszerek minősítése

IƻƳƭƻƪȊŀǘƛ ǘǼȊǘŜǊƧŜŘŞǎ ǾƛȊǎƎłƭŀǘΥ 

Eredménye időtartam: pl. 45 perc

¢ǼȊǾŞŘŜƭƳƛ ƻǎȊǘłƭȅΥ 

EPS: B, s1(s2), d0

Ásványgyapot: A2, s1, d0
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Jele: TH

9ǊŜŘƳŞƴȅŜ ƛŘǃǘŀǊǘŀƳΥ 

15, 30, 45 perc

A vonatkoz· mŤszaki kºvetelm®nyeknek 

megfelelŖ vizsg§lat kezdet®tŖl sz§m²tott, a 

tŤznek a homlokzati ®p²tm®nyszerkezeteken 

tºrt®nŖ terjed®s®re jellemzŖ hat§r§llapot 

bekºvetkez®s®ig eltelt idŖ (OTSZ 4.Ä59.)

OTSZ 26. Ä(3):
A külső térelhatároló falra vonatkozó homlokzati 
tűzterjedési határérték követelménye az épület 
teljes magasságában a vonatkozó műszaki 
követelmény szerinti vizsgálattal igazoltan
a) földszint és max. 2 további építményszint 

esetén 15 perc,
b) földszint és min. 3, max. 4 további 

építményszint esetén 30 perc,
c) földszint és 4-nél több további építményszint 

esetén 45 perc.

A homlokzati tűzterjedés vizsgálat
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A belügyminiszter 30/2019. (VII. 26.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról 

Hatályba lép: 2020. január 22. 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

VI. FEJEZET: Tűzterjedés elleni védelem

сΦ ¢ǼȊǘŜǊƧŜŘŞǎ ŜƭƭŜƴƛ ǾŞŘŜƭŜƳ ŞǇƝǘƳŞƴȅǊŞǎȊŜƪ ƪǀȊǀǘǘ

8. 9Ǝȅ ŞǇǸƭŜǘŜƴ ōŜƭǸƭƛ ǘǼȊǎȊŀƪŀǎȊƻƪΣ ǾŀƭŀƳƛƴǘ ŀȊƻƴƻǎ ǘŜƭƪŜƴ ƭŞǾǃΣ ƪǸƭǀƴ ǘǼȊǎȊŀƪŀǎȊǘ ƪŞǇŜȊǃ 
ŞǇǸƭŜǘŜƪ ŎǎŀǘƭŀƪƻȊłǎŀ ŀȊ ŞǇǸƭŜǘ ƪǸƭǎǃ ǎȊŜǊƪŜȊŜǘŜƛƴ*

фΦ IƻƳƭƻƪȊŀǘƛ ǘǼȊǘŜǊƧŜŘŞǎ ŜƭƭŜƴƛ ǾŞŘŜƭŜƳ

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
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A homlokzati hőszigetelő rendszerekkel kapcsolatban meghatározhatja:

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

ƳƛƪƻǊ Ǿŀƴ Şǎ ƳƛƪƻǊ ƴƛƴŎǎhomlokzati tűzterjedés követelmény

ōƛȊƻƴȅƻǎ ŞǇǸƭŜǘŜƪΣ ŞǇǸƭŜǘǊŞǎȊŜƪΣ ƪƛŀƭŀƪƝǘłǎƻƪ ŜǎŜǘŞōŜƴ ŀȊ ŀƭƪŀƭƳŀȊƻǘǘ 
anyag tűzvédelmi osztályát

a ƳŜƎƘŀǘłǊƻȊƻǘǘ ǘǼȊǾŞŘŜƭƳƛ ƻǎȊǘłƭȅǵ ƘǃǎȊƛƎŜǘŜƭŞǎ beépítési módját 
όǇƭΦ ƘƻƳƭƻƪȊŀǘƛ ǎƝƪǊŀ ƪƛƘǵȊƻǘǘ ƴȅƝƭłǎȊłǊƽƪΣ ǘǼȊǾŞŘŜƭƳƛ ŎŞƭǵ ōƛȊǘƻƴǎłƎƛ 
ǎłǾƻƪ ǎǘōΦΦΦύ

az alkalmazott rendszer homlokzati tűzterjedési határértékét
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Á ŀƭŀǇŦŜƭǸƭŜǘ ǘǼȊǾŞŘŜƭƳƛ ƻǎȊǘłƭȅŀ
Á ŀƭƪŀƭƳŀȊƻǘǘ ŀƴȅŀƎƻƪ ƭƛǎǘłƧŀ
Á ƴȅƝƭłǎƻƪ ƪǀȊǘƛ ǘǀƳǀǊ ŦŀƭǎȊŀƪŀǎȊ
Á ƴȅƝƭłǎȊłǊƽƪ ƘŜƭȅŜ ŀ ŦŀƭŀȊŀǘƻƴ ōŜƭǸƭ
Á 9t{ ŜǎŜǘŞƴ maxΦ ƭŀǇǾŀǎǘŀƎǎłƎ
Á ǊŀƎŀǎȊǘłǎ ƳƽŘƧŀ όǇƻƴǘ-perem)
Á ŘǸōŜƭŜƪǘƝǇǳǎŀΣ ǎȊłƳŀ
Á ǸǾŜƎǎȊǀǾŜǘ łǘŀƭǇƻƭłǎŀ
Á ǎŀǊƪƻƪƻƴ ŜǊǃǎƝǘǃ ōŜǘŞǘŜƪ
Á όƪǃȊŜǘƎȅŀǇƻǘ ōŜǘŞǘŜƪ Şǎ ƳŞǊŜǘǸƪύ

Á 9t{ ƪłǾłƪ maxΦ ǾŀǎǘŀƎǎłƎŀ
Á a² ƪłǾłƪ ƳƛƴΦ ǾŀǎǘŀƎǎłƎŀ
Á YłǾłƪ ŀƴȅŀƎŀΣ ŀ Ƙłƭƽ ǾŜȊŜǘŞǎŜ
Á ǾŀƪƻƭŀǘǾŀǎǘŀƎǎłƎ łƭǘŀƭłƴƻǎ ƘŜƭȅŜƴ
Á ǾŀƪƻƭŀǘǾŀǎǘŀƎǎłƎ ǎǇŜŎƛłƭƛǎ ƘŜƭȅŜƴ
Á ǾŀƪƻƭŀǘǾŀǎǘŀƎǎłƎ ƪłǾŀ ŀƭŀǘǘΣ ŦŜƭŜǘǘ
Á ŦŜƭǎǃ ƭŜȊłǊłǎƻƪ
Á ƻƭŘŀƭǎƽ ƭŜȊłǊłǎƻƪ
Á ƘłƭƽōŜŦƻǊŘƝǘłǎƻƪΣ ŞƭǾŞŘǃƪ
Á ŜƎȅŞō ŦŜƭǘŞǘŜƭŜƪΦΦΦΦΦ
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Káva-megoldások – Elvi elrendezési lehetőségek
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Általános elv: 
a ragasztóba ágyazott üvegszövet mindig védje meg a hőszigetelő lap „bütüjét” 
és legalább 10 cm-es ragasztással végződjön az „A1” falazat felületén
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Lezárások, csomóponti elvek
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EPS rendszer – Klinker burkolattal

vizsgálat előtt vizsgálat után
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Összefoglalás: Mi kell ahhoz, hogy...

Azt tartalmazza, hogy mikor, milyen rendszereket, hol
όŞǎ ŜǎŜǘŜƴƪŞƴǘ ŀȊǘ ƛǎΣ ƘƻƎȅ hogyanύ ŞǇƝǘƘŜǘǸƴƪ ōŜΦ

tűzvédelmileg megfelelő hőszigetelő rendszert tervezzünk/építsünk?

2. Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ)

1. A 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet az OTSZmódosításáról

3. Gyártói ajánlások

Azt tartalmazza, hogy az egyes rendszerek milyen feltétlek teljesítése esetén 
rendelkeznek a minősítésben megadott ǘǳƭŀƧŘƻƴǎłƎƻƪƪŀƭ

!Ȋ h¢{½ Şǎ ŀȊ ba; ŀƭŀǇƧłƴ ƪƻƴƪǊŞǘ ǳǘŀǎƝǘłǎƻƪŀǘ ǾŀƎȅ ŜƭǾŜƪŜǘ ǘŀǊǘŀƭƳŀȊƴŀƪΣ ŘŜ ŀ 
gyártóknak nincs joga különleges megoldásokat jóváhagyni vagy minősíteni!
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Köszönöm a figyelmet....!
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